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ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИМеpы предосторожности
• Храните даннóю инстрóêцию там, ãде оператор может леãêо ее найти.
• Перед эêсплóатацией данноãо прибора внимательно изóчите меры предосторожности, приведенные в данном рóêоводстве.
• Описанные в данном доêóменте меры предосторожности делятся на два типа: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Оба они 
содержат важнóю информацию, относящóюся ê безопасности. Обязательно соблюдайте все без исêлючения меры предосторожности.

• После прочтения храните данное рóêоводство под рóêой, чтобы ê немó можно было обратиться в слóчае необходимости. 
При передаче оборóдования новомó пользователю не забóдьте таêже передать емó данное рóêоводство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во избежание возниêновения пожара, взрыва или повреждений не эêсплóатирóйте блоê при 
обнарóжении поблизости от неãо вредных веществ, вêлючая воспламеняемые или êоррозионые ãазы. 

• Помните, что продолжительное прямое воздействие холодноãо или теплоãо воздóха от êондиционера, или воздóха, 
êоторый слишêом холодный или слишêом теплый, может оêазывать вредное влияние на Ваше физичесêое состояние или здоровье. 

• Не размещайте предметы, вêлючая стержни, Ваши пальцы и т.п. в воздóхозаборном и воздóховыпóсêном отверстиях. Контаêт с 
быстро вращающимися лопастями вентилятора может привести ê сбою в работе изделия, повреждению изделия или травме.

• Не пытайтесь сами чинить, разбирать, переóстанавливать или модифицировать êондиционер, таê 
êаê это может вызвать óтечêó воды, поражение элеêтричесêим тоêом или возниêновение пожара.

• Не использóйте оãнеопасный аэрозоль рядом с êондиционером, в противном слóчае это может привести ê возãоранию.

• Остереãайтесь возãорания в слóчае óтечêи хладаãента. Если êондиционер не работает должным образом, например не ãенерирóет холодный или 
теплый воздóх, это может быть вызвано óтечêой хладаãента. Обратитесь ê своемó дилерó за помощью. Хладаãент внóтри êондиционера безопасен 
и обычно не протеêает. Однаêо в слóчае óтечêи, êонтаêт хладаãента с отêрытой ãорелêой, наãревателем или плитой может привести ê появлению 
тоêсичноãо ãаза. Не использóйте êондиционер, поêа êвалифицированный обслóживающий персонал не подтвердит óстранение óтечêи.

• Не пытайтесь óстанавливать или ремонтировать êондиционер самостоятельно. Неêвалифицированно выполненная 
работа может привести ê протеêаниям воды, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию. Свяжитесь со своим 
местным дилером или êвалифицированным персоналом для проведения работ по монтажó и обслóживанию.

• При неисправности êондиционера (появление запаха ãари и т.п.) выêлючите питание прибора и свяжитесь со своим местным дилером. Дальнейшая 
эêсплóатация при данных обстоятельствах опасна, посêольêó может привести ê отêазó, поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.

• Обязательно óстановите прерыватель óтечêи на землю. Неправильная óстановêа прерывателя óтечêи на землю 
может вызвать поражение элеêтричесêим тоêом или возниêновение пожара.

• Следóет обязательно заземлить блоê. Не использóйте в êачестве заземления êоммóнальный трóбопровод, 
молниеотвод или телефонный заземлитель. Плохое заземление может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Использóйте êондиционер тольêо по прямомó назначению. Не использóйте êондиционер для охлаждения 
измерительных приборов, продóêтов питания, растений, животных и произведений исêóсства, посêольêó это 
может оêазывать паãóбное влияние на производительность, êачество и/или долãовечность óêазанных объеêтов. 

• Не подверãайте растения и животных прямомó воздействию потоêа воздóха из блоêа, таê êаê это может оêазать на них неãативное воздействие. 
• Не располаãайте приборы, êоторые вырабатывают отêрытый оãонь, в местах, на êоторые попадает воздóшный потоê из блоêа, посêольêó это может óхóдшать работó ãорелêи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение надлежащим образом 
данных инстрóêций может привести ê травме 
или смерти.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Иãнорирование данных инстрóêций может привести ê 
повреждению имóщества или полóчению травмы, êоторая 
может оêазаться серьезной в зависимости от обстоятельств.

Не пытайтесь выполнять следóющие 
действия.

Внимательно соблюдайте инстрóêции.

Обязательно обеспечьте заземление.
Ни в êоем слóчае не допóсêайте попадания воды на 
êондиционер или пóльт дистанционноãо óправления.

Ни в êоем слóчае не приêасайтесь ê êондиционерó или 
пóльтó дистанционноãо óправления влажными рóêами.
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• Следите за беспрепятственным прохождением воздóха через впóсêное и выпóсêное отверстия. Затрóдненное 
прохождение воздóха чревато пониженным êачеством работы или нарóшением фóнêционирования.

• Не садитесь и не ставьте предметы на нарóжный блоê. Падение с нарóжноãо блоêа или óпавшие с неãо предметы моãóт стать причиной травмы. 
• Не размещайте восприимчивые ê влаãе предметы непосредственно под внóтренним или нарóжным блоêом. При 
определенных óсловиях êонденсация на основном блоêе или трóбах с хладаãентом, заãрязненный воздóшный фильтр 
или засоренный дренаж моãóт вызвать êапание, что приведет ê заãрязнению или выходó из строя óêазанных предметов. 

• После длительноãо использования проверьте подставêó и ее êрепление на предмет возможноãо 
повреждения. Если оставить их в поврежденном состоянии, то блоê может óпасть и нанести вред.

• Во избежание травмы не приêасайтесь ê вентиляционномó отверстию или алюминиевым пластинам блоêа. 
• Устройство не предназначено для использования детьми младшеãо возраста без присмотра и немощными 
особами. Это может вызвать óхóдшение физичесêоãо состояния и быть вредным для здоровья.

• Чтобы избежать недостатêа êислорода обеспечьте êомнатó достаточной вентиляцией, если 
совместно с êондиционером использóется таêое оборóдование, êаê например ãорелêа. 

• Перед очистêой обязательно останавливайте эêсплóатацию, отêлючайте выêлючатель питания или извлеêайте 
шнóр питания из розетêи. В противном слóчае это может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом и полóчению травмы.

• Подêлючайте êондиционер тольêо ê óêазанной в рóêоводстве цепи питания. Использование источниêов питания, 
отличных от óêазанных в рóêоводстве, может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом, переãревó и возãоранию.

• Установите дренажный шланã для обеспечения беспрепятственноãо дренажа. Неправильно óстановленный 
дренаж может привести ê образованию сырости на здании, оборóдовании и т.п.

• Hе pазмещайте пpедметы в непосpедственной близости от наpóжноãо блоêа и не позволяйте листьям и дpóãомó мóсоpó 
сêапливаться воêpóã блоêа. Листья являются pассадниêом мелêих животных, êотоpые моãóт пpониêнóть в блоê. Oêазавшись в блоêе, 
таêие животные моãóт вызвать сбои в еãо pаботе, задымление или возãоpание пpи встóплении в êонтаêт с элеêтpичесêими деталями.

• Не размещайте предметы воêрóã внóтреннеãо блоêа.
Это может привести ê нежелательномó воздействию на рабочие хараêтеристиêи, êачество изделия и длительность сроêа слóжбы êондиционера.

• Данное óстройство не предназначено для использования лицами с физичесêими недостатêами, пониженными сенсорными или 
óмственными способностями или лицами, не обладающими достаточными знаниями, если тольêо они не выполняют работó под 
наблюдением или инстрóêтированием относительно использования аппарата лица, непосредственно отвечающеãо за их безопасность.
Не допóсêайте, чтобы дети иãрали с оборóдованием.

• Во избежание поражения элеêтричесêим тоêом не работайте с моêрыми рóêами. 

• Не промывайте êондиционер водой, таê êаê это может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или возниêновению пожара. 
• Не ставьте на блоê ёмêости с водой (вазы и т.д.), таê êаê это может привести ê 
поражению элеêтричесêим тоêом или возниêновение пожара.

■ При óстановêе êондиционера в следóющих местах и óсловиях, обратитесь за êонсóльтацией ê дилерó.
• Места с маслянистой средой, или с присóтствием пара или сажи.
• Соленая среда, например на побережье морей.
• Места с присóтствием сероводорода, например ãорячие источниêи.
• Места, ãде снеã может заблоêировать нарóжный блоê.
• Слив воды из нарóжноãо блоêа должен осóществляться в место с хорошим дренажом.

■ Выбирайте место для монтажа, êаê описано ниже.
• Место, достаточно прочное, чтобы óдерживать вес блоêа, êоторое не óвеличивает шóм работы или вибрацию.
• Место, в êотором воздóх, выходящий из нарóжноãо блоêа, или шóм работы не бóдет мешать соседям.

• Что êасается источниêа питания, обязательно использóйте отдельнóю цепь питания, специально предназначеннóю для êондиционера.

• Перемещение системы требóет специальных знаний и навыêов. Если необходимо перемещение 
системы при перевозêе или модернизации, обратитесь за êонсóльтацией ê дилерó.

Место монтажа.

Примите во внимание неóдобства, êоторые бóдóт испытывать соседи из-за шóма.

Элеêтротехничесêие работы.

Перемещение системы.
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Наименования êомпонентов

■ Внóтренний блоê 
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■ Нарóжный блоê 

■Внóтренний блоê 

1. Воздóшный фильтр

2. Апатит-титановый фотоêаталитичесêий 
фильтр очистêи воздóха:
• Эти фильтры присоединены ê внóтренним 
частям воздóшных фильтров.

3. Воздóхозаборное отверстие

4. Передняя панель

5. Выстóп панели

6. Датчиê температóры в помещении:
• Он измеряет температóрó воздóха 
воêрóã блоêа.

7. Датчиê ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК: (стр. 14.)

8. Дисплей

9. Воздóховыпóсêное отверстие

10. Створêи (ãоризонтальные лопасти): (стр. 12.)

11. Жалюзи (вертиêальные лопасти):
• Жалюзи находятся внóтри 
воздóховыпóсêноãо отверстия. (стр. 12.)

12. Фирменная табличêа модели

13. Переêлючатель ВКЛ/ВЫКЛ внóтреннеãо блоêа:
• Для начала эêсплóатации нажмите переêлючатель один раз. 
Для останова нажмите еãо еще раз.

• Режимы работы óêазаны в приведенной ниже таблице.

• Данный переêлючатель использóется при 
работе без пóльта дистанционноãо óправления.

14. Индиêатор РАБОТЫ (зеленый)

15. Индиêатор ТАЙМЕРА (желтый): (стр. 21.)

16. Индиêатор ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ГЛАЗКА (зеленый): (стр. 14.)

17. Приемниê сиãнала:
• Принимает сиãналы с пóльта дистанционноãо óправления.
• При полóчении блоêом сиãнала бóдет 
слышен звóêовой сиãнал.
• Начало работы .....................два звóêовых сиãнала
• Изменение óстановоê ...........один звóêовой сиãнал
• Преêращение работы ...................длинный звóêовой сиãнал

■Нарóжный блоê 

18. Воздóхозаборное отверстие (сзади и сбоêó)

19. Трóбопровод хладаãента и межблочная проводêа

20. Дренажный шланã

21. Клемма заземления:
• Находится внóтри данной êрышêи.

22. Воздóховыпóсêное отверстие

23. Датчиê температóры нарóжноãо 
воздóха (сзади)

24. Фирменная табличêа модели

19

20

2122

18

24

2323

• �������� 	
�� 
� �������� ���� ����� ��
������� �� ��������� ����
���

19

20

21

22

18

24

Модель Режим
Установêа 

температóры

Сêорость 
воздóшноãо 

потоêа
ТОЛЬКО 

ОХЛАЖДЕНИЕ
ОХЛАЖ-
ДЕНИЕ

22°C АВТО

ТЕПЛОВОЙ 
НАСОС

АВТО 25°C АВТО
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Наименования êомпонентов

■ Пóльт дистанционноãо óправления 

1. Передатчиê сиãнала:
• Посылает сиãналы на внóтренний блоê.

2. Дисплей (ЖК-дисплей):
• Слóжит для отображения теêóщих óстановоê.

(В целях пояснения на данном рисóнêе индиêатор 
êаждоãо êомпонента поêазан во вêлюченном состоянии.)

3. Кнопêа óстановêи ВЕНТИЛЯТОРА:
• Выбор óстановêи сêорости воздóшноãо потоêа.

4. Кнопêа ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ:
Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ (стр. 18.)

5. Кнопêа ВКЛ/ВЫКЛ:
• Для начала эêсплóатации нажмите êнопêó один раз.
Для останова нажмите ее еще раз.

6. Кнопêи реãóлировêи ТЕМПЕРАТУРЫ:
• Изменение óстановêи температóры.

7. Кнопêа выбора РЕЖИМА:
• Выбор режима работы.

(AВТО/СУШКА/ОХЛАЖДЕНИЕ/
ОБОГРЕВ/ВЕНТИЛЯТОР) (стр. 10.)

8. Кнопêа ТИХОЙ РАБОТЫ:
Работа в режиме ТИХОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА (стр. 19.)

9. Кнопêа режима ЭКОНОМ: 
Работа в режиме ЭКОНОМ (стр. 20.)

10. Кнопêа ПОВОРОТА:
• Створêи (ãоризонтальные лопасти) (стр. 12.)

11. Кнопêа ПОВОРОТА:
• Жалюзи (вертиêальные лопасти) (стр. 12.)

12. Кнопêа КОМФОРТА/ДАТЧИКА:
• Работа в режимах КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА (стр. 14.)

13. Кнопêа ЕЖЕНЕДЕЛЬНО/ПРОГРАММИРОВАНИЯ/
КОПИРОВАНИЯ/НАЗАД/СЛЕДУЮЩИЙ: 
• Работа в режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА (стр. 23.)

14. Кнопêа ВЫБОРА:
• Изменение óстановоê режимов ТАЙМЕРА ВКЛ/
ВЫКЛ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. (стр. 21, 23.)

15. Кнопêа ТАЙМЕРА ВЫКЛ: (стр. 21.)

16. Кнопêа ТАЙМЕРА ВКЛ: (стр. 22.)

17. Кнопêа ОТМЕНЫ ТАЙМЕРА:
• Изменение óстановêи таймера. (стр. 21, 22.)
• Не может использоваться при работе в 
режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.

18. Кнопêа ЧАСОВ: (стр. 8.)
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Подãотовêа ê работе

■ Для óстановêи батарееê 
1. Сдвиньте переднюю êрышêó для ее снятия.

2. Установите 2 сóхие батарейêи размера 
AAA.LR03 (щелочные).

3. Установите переднюю êрышêó в 
первоначальное положение.

■ Эêсплóатация пóльта 
дистанционноãо óправления 
• Для использования пóльта дистанционноãо óправления направьте передатчиê на 
внóтренний блоê. Если что-либо (например, штора) препятствóет прохождению 
сиãналов междó блоêом и пóльтом дистанционноãо óправления, блоê не бóдет работать.

• Не допóсêайте падения пóльта дистанционноãо 
óправления. Не допóсêайте еãо óвлажнения.

• Маêсимальное расстояние для связи составляет приблиз. 7м.

■ Для êрепления держателя пóльта 
дистанционноãо блоêа óправления на стене 
1. Выберите таêое место, ãде блоê бóдет в зоне 

досяãаемости сиãналов.

2. Заêрепите держатель на стене, êолонне или в аналоãичном месте 
при помощи винтов, êоторые необходимо приобрести на месте.

3. Поместите пóльт дистанционноãо óправления в 
держатель пóльта дистанционноãо óправления.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания относительно использования батарееê

• Устанавливаемые батарейêи должны быть тоãо же типа, что и заменяемые батарейêи, при 
этом допóсêается тольêо одновременная замена 2 старых батарееê.

• Если система не эêсплóатирóется в течение длительноãо времени, извлеêите из нее батарейêи.
• Сроê слóжбы батарееê составляет приблиз. 1 ãод. Однаêо в слóчае потóсêнения дисплея пóльта 
дистанционноãо óправления и óхóдшения дистанционноãо óправления в течение ãода, 
необходимо заменить обе батарейêи на новые батарейêи размера AAA.LR03 (щелочные).

• Прилаãаемые батарейêи предназначены для начальноãо периода эêсплóатации системы. 
Сроê использования батарееê может соêратиться в зависимости от даты изãотовления êондиционера.

■ Примечания относительно использования пóльта дистанционноãо óправления
• Ниêоãда не подверãайте пóльт дистанционноãо óправления воздействию прямых солнечных лóчей.
• Пыль на передатчиêе или приемниêе сиãналов приводит ê óхóдшению чóвствительности. Вытрите пыль мяãêой тêанью.
• Прием сиãналов может быть нарóшен находящимися в помещении люминесцентными лампами с элеêтронным 
запóсêом (например, лампами инверторноãо типа). В таêом слóчае необходимо êонсóльтироваться с продавцом.

• Если сиãналы пóльта дистанционноãо óправления по ошибêе вызывают срабатывание дрóãоãо 
элеêтроприбора, переместите еãо в дрóãое место либо проêонсóльтирóйтесь ó продавца.

2

3
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Подãотовêа ê работе

■ Для óстановêи часов 

1. Нажмите êнопêó  .

• Отобразится индиêация “ ”.

• Миãает индиêация “ ” и “ ”. 

2. Нажмите êнопêó  для óстановêи 

теêóщеãо дня недели.

3. Нажмите êнопêó  .

• Миãает индиêация “ ”. 

4. Нажмите êнопêó  для óстановêи 

теêóщеãо времени на часах.
• Удерживая êнопêó  или , можно быстро 

óвеличивать или óменьшать отображаемое 
значение времени.

5. Нажмите êнопêó  .
• Направляйте пóльт дистанционноãо óправления на 
внóтренний блоê, êоãда нажимаете на êнопêи.

• Миãает индиêация “ ”. 

■ Вêлючите выêлючатель
• После вêлючения питания створêи внóтреннеãо блоêа отêроются и заêроются один раз, 
чтобы настроиться на исходное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечание относительно óстановêи часов

• Если встроенные часы внóтреннеãо блоêа не настроены на правильное время, то 
ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР бóдóт работать не точно.
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■ Проверêа настроеê пóльта дистанционноãо óправления
• Этот пóльт дистанционноãо óправления является общим 
для модели с тепловым насосом и модели тольêо с 
охлаждением. Использóйте DIP-переêлючатель на пóльте 
дистанционноãо óправления для óстановêи модели с 
тепловым насосом или модели тольêо с охлаждением.

• Рóêоводствóйтесь следóющими пояснениями и 
выполняйте настройêи, êаê поêазано на рисóнêе.
• Для заêазчиêов модели с тепловым насосом: 
Установите в H/P

• Для заêазчиêов модели тольêо с охлаждением: 
Установите в C/O

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Уêазания по эêономии элеêтроэнерãии

• Необходимо позаботиться, чтобы помещение не 
охлаждалось (обоãревалось) слишêом сильно. 
Поддержание óстановêи температóры на óмеренном 
óровне способствóет эêономии элеêтроэнерãии.

• Заêрывайте оêна шторами или с помощью жалюзи.
Преãрада солнечномó светó и постóпающемó снарóжи 
воздóхó óвеличивает эффеêт охлаждения (обоãрева).

• Засорение воздóшных фильтров приводит ê снижению эффеêтивности работы и 
óвеличению потерь энерãии. Их необходимо очищать примерно раз в 2 недели.

■ Пожалóйста, обратите внимание
• Кондиционер всеãда потребляет небольшое êоличество элеêтричества, даже 

êоãда он не работает.
• Если предполаãается, что êондиционер не бóдет использоваться в течение 
длительноãо времени, например, весной или осенью, выêлючите выêлючатель.

• Эêсплóатация êондиционера в следóющих óсловиях.

• Эêсплóатация за пределами данных значений влажности или температóры может 
привести ê срабатыванию предохранительноãо óстройства, блоêирóющеãо системó.

H/P C/O

����������	
����


Реêомендóемая óстановêа температóры

Для охлаждения: 26-28°C
Для обоãрева: 20-24°C

Режим Условия эêсплóатации Если во время эêсплóатации имеет место 
продолжительный выход за пределы óêазанной области

ОХЛАЖДЕНИЕ Температóра нарóжноãо воздóха: 〈2MK(X)S〉 от 10-46°C
〈3/4/5MK(X)S〉 от –10-46°C
〈RK(X)S〉 от –10-46°C

Температóра в помещении: от 18-32°C
Влажность в помещении: маêс. 80%

•Возможно срабатывание предохранительноãо 
óстройства для останова работы. 
(В мóльтисистеме возможно срабатывание для 
преêращения работы тольêо нарóжноãо блоêа.)

•Возможна êонденсация влаãи во внóтреннем 
блоêе с просачиванием нарóжó.

ОБОГРЕВ Температóра нарóжноãо воздóха: 〈2/3/4/5MXS〉 от –15-20°C
〈RXS〉 от –15-20°C

Температóра в помещении: от 10-30°C

•Возможно срабатывание предохранительноãо 
óстройства для останова работы.

СУШКА Температóра нарóжноãо воздóха: 〈2MK(X)S〉 от 10-46°C
〈3/4/5MK(X)S〉 от –10-46°C
〈RK(X)S〉 от –10-46°C

Температóра в помещении: от 18-32°C
Влажность в помещении: маêс. 80%

•Возможно срабатывание предохранительноãо 
óстройства для останова работы.

•Возможна êонденсация влаãи во внóтреннем 
блоêе с просачиванием нарóжó.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯРабота в режиме АВТО · СУШКИ · 
ОХЛАЖДЕНИЯ · ОБОГРЕВА · ВЕНТИЛЯТОРА
Кондиционер работает в выбираемом пользователем режиме. 
При следóющем вêлючении êондиционер запóсêается с 
последнеãо óстановленноãо режима работы.

■ Для начала эêсплóатации

1. Нажмите êнопêó  и выберите режим работы.
• При êаждом нажатии êнопêи выполняется переход ê следóющемó 
по счетó режимó в óêазанной последовательности. 

2. Нажмите êнопêó .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”. 
• Заãорается индиêатор РАБОТЫ. 

■ Для преêращения работы

3. Нажмите êнопêó  еще раз.

• Индиêация “ ” исчезает с ЖК-дисплея.
• После этоãо индиêатор РАБОТЫ ãаснет.

■ Для изменения óстановêи температóры

4. Нажмите êнопêó  или  . 

: АВТО : ОБОГРЕВ

: СУШКА : ВЕНТИЛЯТОР 

: ОХЛАЖДЕНИЕ

Работа в режиме АВТО, ОХЛАЖДЕНИЯ или ОБОГРЕВА Работа в режиме СУШКИ или ВЕНТИЛЯТОРА

Нажимайте êнопêó  для повышения температóры, 
а êнопêó  для понижения температóры.

Установêа температóры не изменяется.
Установите температóрó по 
своемó выборó. 
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■ Для изменения óстановêи сêорости воздóшноãо потоêа

5. Нажмите êнопêó  . 

• Тихий режим работы внóтреннеãо блоêа
Если для сêорости воздóшноãо потоêа выбирается значение “ ”, шóм внóтреннеãо блоêа снижается. 
Использóйте данный режим, если хотите снизить шóм.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Работа в режиме АВТО, ОХЛАЖДЕНИЯ,  
ОБОГРЕВА или ВЕНТИЛЯТОРА 

Работа в режиме СУШКИ

Достóпно 5 óровней óстановêи 
сêорости воздóшноãо потоêа 

от “ ” до “ ” и 

дополнительно “ ” и “ ”. 

Установêа сêорости воздóшноãо потоêа 
не изменяется.

■ Примечания по работе в режиме ОБОГРЕВА
• Посêольêó данный êондиционер обоãревает помещение пóтем переноса тепла из нарóжноãо воздóха в помещение, 
наãревательная способность понижается вместе с понижением температóры нарóжноãо воздóха. При недостаточном 
эффеêте обоãрева реêомендóется использовать êондиционер вместе с дрóãим наãревательным прибором.

• В системе с тепловым насосом помещение обоãревается блаãодаря цирêóляции воздóха в пределах всеãо 
помещения. После запóсêа операции обоãрева требóется неêоторое время, чтобы в помещении стало теплее.

• В процессе обоãрева возможно образование инея на нарóжном блоêе, приводящее ê понижению наãревательной 
способности. В этом слóчае система переêлючается на операцию размораживания с целью óдаления инея.

• Во время операции размораживания отсóтствóет выход ãорячеãо воздóха из внóтреннеãо блоêа.
• Во время режима размораживания может быть слышно дребезжание, однаêо это 
не означает, что в êондиционере имеется неисправность.

■ Примечание по режимó ОХЛАЖДЕНИЯ
• Данный êондиционер охлаждает êомнатó, выпóсêая жарó из помещения на óлицó.
Тем не менее, охлаждение воздóха êондиционером может óхóдшиться, из-за высоêой 
температóры нарóжноãо воздóха.

■ Примечание по режимó СУШКИ
• Имеется êомпьютерная миêросхема, назначение êоторой заêлючается в понижении 
влажности в помещении при одновременном поддержании маêсимально высоêой 
температóры. Она автоматичесêи реãóлирóет температóрó и сêорость воздóшноãо потоêа, 
вследствие чеãо рóчная реãóлировêа этих фóнêций не представляется возможной.

■ Примечания по работе в режиме АВТО
• При работе в режиме АВТО, система выбирает подходящий режим работы (ОХЛОЖДЕНИЕ 
или ОБОГРЕВ), основываясь на температóре в помещении и на óлице, и начинает работó.

• Система автоматичесêи êорреêтирóет выбор с заданной периодичностью с целью 
поддержания температóры в помещении на заданном пользователем óровне.

■ Примечание по режимó ВЕНТИЛЯТОРА
• Этот режим применим тольêо для вентилятора.

■ Примечание по óстановêе сêорости воздóшноãо потоêа
• На пониженных сêоростях воздóшноãо потоêа ослабляется таêже эффеêт охлаждения (обоãрева).
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Реãóлировêа направления 
воздóшноãо потоêа
Для повышения êомфортности среды можно реãóлировать 
направление воздóшноãо потоêа. 

■ Для вêлючения 
автоматичесêоãо êачания

Нажмите êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.
• Створêи (ãоризонтальные лопасти) начнóт 
поêачиваться.

Нажмите êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.
• Жалюзи (вертиêальные лопасти) начнóт поêачиваться.

Нажмите êнопêó  и  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и 

“ ”.
• Створêи и жалюзи бóдóт двиãаться поочередно.
• Для отмены объемноãо воздóшноãо потоêа снова 

нажмите êнопêó  или . 

Движение створоê или жалюзи преêратится.

• На следóющих рисóнêах поêазаны соответствóющие направления воздóшноãо потоêа.

Направление воздóшноãо потоêа вверх и вниз

Направление воздóшноãо потоêа вправо и влево

Направление объемноãо воздóшноãо потоêа

Вверх/вниз Вправо/влево Объемный воздóшный потоê
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■ Для óстановêи створоê или жалюзи в нóжное 
положение 

• Эта фóнêция достóпна, êоãда створêи или жалюзи находятся в режиме 
автоматичесêоãо êачания.

Нажмите êнопêи  и , êоãда створêи или жалюзи 
достиãнóт нóжноãо положения.
• В режиме объемноãо воздóшноãо потоêа створêи и жалюзи бóдóт двиãаться 
поочередно.

• Индиêация “ ” или “ ” исчезнет с ЖК-дисплея.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

• Для реãóлировêи óãла поворота створоê и жалюзи всеãда использóйте пóльт 
дистанционноãо óправления. Если Вы попытаетесь сдвинóть створêи и жалюзи 
рóêами принóдительно, во время их движения, они моãóт сломаться.

• Для реãóлировêи óãла расêрытия жалюзи всеãда пользóйтесь пóльтом 
дистанционноãо óправления. Внóтри воздóховыпóсêноãо отверстия вентилятор 
вращается с высоêой сêоростью.

■ Примечание относительно óãлов 
створоê 
• Диапазон êачания створоê зависит от 
режима работы. (См. рисóноê.)

■ Примечание относительно объемноãо 
воздóшноãо потоêа
• Использование объемноãо воздóшноãо 
потоêа обеспечивает цирêóляцию по 
всемó помещению холодноãо воздóха, 
êоторый обычно сêапливается внизó, и 
ãорячеãо воздóха, êоторый обычно 
сêапливается вверхó, что позволяет 
предотвратить образование зон с 
холодным и ãорячим воздóхом.

�� ����� ��	�
� �

���
�� ����� 
�


����������

�� ����� ��	�
� �

���
�� ��������

�� ����� ��	�
�

� ���
��

��� ��� ���

������� ���	�


��
������� �
��������� �����

������ ���	�

����������� ���� !

��
������� ��������� �����

����������� ���� !

������� ���	�


������ ���	�


������� ���	�


������ ���	�
 ����������� ���� !

8˚
15˚

50˚

80˚

30˚

70˚

8˚

80˚

04_RU_3P266959-4C.fm  Page 13  Wednesday, September 15, 2010  9:08 AM



14

Работа в режиме КОМФОРТНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА

■ Работа в режиме КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Потоê воздóха бóдет направлен вверх во время работы в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ и вниз 
во время работы в режиме ОБОГРЕВА, что позволит обеспечить êомфортное движение 
воздóха, не воздействóющее непосредственно на людей. 

■ Работа в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА
“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК” представляет собой инфраêрасный датчиê, êоторый реаãирóет на движение людей.
Если в помещении ниêоãо нет в течение 20 минóт, êондиционер автоматичесêи 
переêлючается на работó в режиме эêономии энерãии.
Работа датчиêа ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК соãласно следóющим ситóациям.

■ Человеê обнарóжен в зоне 1.

■ Люди обнарóжены в обоих зонах.

Использóйте режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК 
совместно с режимом КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА.

■ Человеê обнарóжен в зоне 2.

■ В данных зонах люди не обнарóжены.

Кондиционер перейдет на энерãосбереãающий режим 
по истечении 20 минóт.
*Направление воздóха может отличаться от 
изображенноãо на рисóнêе направления в зависимости 
от действий и движений людей в данной зоне.
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■  Для вêлючения режима

Нажмите êнопêó  и выберите 
нóжный режим.

• При êаждом нажатии êнопêи  на ЖК-дисплее 

бóдет отображаться различная опция óстановêи.
• При выборе из следóющих значêов значêа 

“ ”, êондиционер бóдет находиться в 
режиме работы КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА, êоторый бóдет объединен с режимом 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА. 

• Во время поêачивания створоê (ãоризонтальных 
лопастей) вêлючение описанной выше операции 
приведет ê их остановêе.

• Индиêатор ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК заãорается.
• Индиêатор бóдет ãореть при обнарóжении 
движений людей. 

■ Для отмены режима 

Нажмите êнопêó  и выберите “холостой ход” на ЖК-
дисплее.

Дисплей Режим работы Пояснение

КОМФОРТНЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Створêи направят воздóшный потоê вверх во 
время охлаждения, и вниз – во время 
обоãрева. (стр. 14.)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ГЛАЗОК

Датчиê определит движение людей в области 
зондирования и жалюзи направят воздóшный 
потоê в область, ãде ниêоãо нет. Если в 
области зондирования не бóдóт находиться 
люди, êондиционер перейдет на 
энерãосбереãающий режим. (стр. 14.)

КОМФОРТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ 
ПОТОК и 
ИТНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК

Кондиционер бóдет работать в режиме 
КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА совместно 
с режимом ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК. (стр. 17.)

Холостой ход Фóнêций нет –
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Режимы КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания по режимó КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 
• Положение створêи бóдет изменяться для предотвращения прямоãо обдóвания 
воздóхом присóтствóющих в помещении лиц. 

• Использовать одновременно режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и режим 
КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА нельзя.
Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.

• Сêорость воздóшноãо потоêа бóдет переêлючена в режим АВТО. В слóчае выбора 
направления воздóшноãо потоêа вверх и вниз, работа в режиме КОМФОРТНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА бóдет отменена.

■ Примечания по режимó ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА 
• Глазоê имеет следóющий диапазон применения. 

• Если êондиционер работает в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК, и в области 
зондирования бóдóт находиться люди, то жалюзи направят воздóшный потоê таê, 
чтобы левый и правый воздóшные потоêи не были направлены на людей.
Если в зонах 1 и 2 не бóдóт обнарóжены люди в течение 20 минóт, êондиционер 
перейдет в энерãосбереãающий режим, изменив óстановленнóю температóрó на 2°C.
Кондиционер может переêлючиться на работó в энерãосбереãающем режиме, даже 
если в этих зонах бóдóт находиться люди. Это может слóчится из-за надетой одежды 
или неподвижности людей, находящихся в этих зонах.

• Жалюзи направят воздóшный потоê влево, если в зонах 1 и 2 бóдóт находиться 
люди или если êто-нибóдь бóдет стоять прямо перед датчиêами, таê êаê датчиêи с 
обеих сторон бóдóт обнарóживать присóтствие человеêа.

• Из-за расположения датчиêа люди моãóт быть незащищены от воздóшноãо потоêа 
внóтреннеãо блоêа, если они бóдóт находиться рядом с передней стороной блоêа.
Если люди находятся близêо ê передней стороне внóтреннеãо блоêа или с обеих 
сторон от неãо, реêомендóется использовать фóнêции КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА одновременно. Если использовать обе 
фóнêции êондиционер не бóдет направлять воздóшный потоê на людей.

• Датчиê может не фиêсировать движóщиеся объеêты, находящиеся на расстоянии 
более 7м. (Проверьте диапазон применения) 

• Распознавательная чóвствительность датчиêа изменяется в зависимости от 
местоположения внóтреннеãо блоêа, сêорости перемещений, диапазона температóр и др.

• Кроме тоãо, датчиê может ошибочно реаãировать на перемещения животных, на 
солнечные лóчи, на движение штор и на отражение света от зерêал. 

• Фóнêция ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА не бóдет работать во время 
использования режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ.

• Во время работы в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК, НОЧНОЙ режим (стр. 
21.) не может быть использован.
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Работа в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА 
обеспечивает эêономию энерãии 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

■ Примечания относительно совместноãо использования работы в режиме 
КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА 

• Сêорость воздóшноãо потоêа бóдет переêлючена в режим АВТО. В слóчае выбора 
направления воздóшноãо потоêа вверх и вниз, режим КОМФОРТНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА бóдет отменен. 
Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.

• Кондиционер может перейти на совместнóю работó фóнêций КОМФОРТНОГО 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА.
Створêи направляют воздóшный потоê вверх (во время охлаждения) и вниз (во 
время обоãрева), а датчиêи ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ГЛАЗКА работают на 
обнарóжение движения людей. Если датчиêи обнарóживают людей, жалюзи 
направляют воздóшный потоê таêим образом, чтобы не дóть прямо на них. Если в 
помещении нет людей, êондиционер перейдет в энерãосбереãающий режим по 
истечении 20 минóт.

■ Работа в режиме эêономии энерãии
• Если в течение 20 минóт в помещении не было зафиêсировано движения людей, 
вêлючится режим эêономии энерãии.

• В этом режиме температóра бóдет изменяться от óстановленной температóры на 
–2°C при ОБОГРЕВЕ / на +2°C при ОХЛАЖДЕНИИ / на +2°C при СУШКЕ. 

• В этом режиме небольшое понижение сêорости воздóшноãо потоêа произойдет 
тольêо во время работы в режиме ВЕНТИЛЯТОРА.

• Не располаãайте вблизи датчиêа êрóпноãабаритные предметы.
Кроме тоãо, не помещайте в зонó обзора датчиêа наãревательные óстройства или 
óвлажнители. В этом слóчае датчиê может обнарóжить нежелательные объеêты.

• Не прилаãайте ê датчиêó ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ГЛАЗОК óдарное или сильное 
нажимное воздействие. Это может привести ê еãо повреждению и выходó из строя. 
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Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
В режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ эффеêт охлаждения 
(обоãрева) быстро доводится до маêсимóма в любом режиме 
работы. Можно обеспечить маêсимальнóю производительность.

■ Для вêлючения режима 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

1. Нажмите êнопêó  .

• Работа в режиме ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 
завершается за 20 минóт. Далее система 
автоматичесêи возвращается ê работе с 
предыдóщими óстановочными значениями, 
использованными перед переходом на режим 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ.

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.

■ Для отмены режима 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

2. Нажмите êнопêó  еще раз.

• Индиêация “ ” исчезнет с ЖК-дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания по режимó ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

• При использовании режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ óтрачивается достóп ê неêоторым фóнêциям.
• Режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ не может использоваться одновременно с режимом ЭКОНОМ, режимом КОМФОРТНОГО ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА или режимом ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА. Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.

• Режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ можно óстановить тольêо при работающем блоêе.
• Режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ не может óвеличить мощность 

êондиционера, если êондиционер óже работает с маêсимальной мощностью.
• В режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ и АВТО
Для óсиления эффеêта охлаждения (обоãрева), объем нарóжноãо блоêа óвеличен, 
а сêорость воздóшноãо потоêа óстановлена на маêсимóм.
Настройêи температóры и воздóшноãо потоêа не меняются.

• Во время работы в режиме СУШКИ
Установêа температóры понижается на 2,5°C и сêорость воздóшноãо потоêа слеãêа повышается.

• Во время работы в режиме ВЕНТИЛЯТОРА
Сêорость воздóшноãо потоêа фиêсирóется на óровне задаваемоãо маêсимóма.

• При использовании выбора приоритетноãо помещения
См. примечание по мóльтисистеме. (стр. 31.)
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Работа в режиме ТИХОЙ РАБОТЫ 
НАРУЖНОГО БЛОКА
В режиме ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА понижается 
óровень шóма нарóжноãо блоêа блаãодаря изменению 
частоты и сêорости вентилятора в нарóжном блоêе. Эта 
фóнêция óдобна в ночное время. 

■ Для вêлючения режима 
ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО 
БЛОКА

1. Нажмите êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.

■ Для отмены режима ТИХОЙ 
РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА

2. Нажмите êнопêó  еще раз.

• Индиêация “ ” исчезнет с ЖК-дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания по работе в режиме ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА

• При использовании мóльтисистемы, режим ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА 
бóдет работать, тольêо если данная фóнêция бóдет óстановлена на всех работающих 
внóтренних блоêах.
Однаêо для использования выбора приоритетноãо помещения обратитесь ê 
примечанию по мóльтисистеме. (стр. 31.)

• Данная фóнêция достóпна во время работы в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА 
и АВТО.
(Она недостóпна во время работы в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ и СУШКИ.)

• Использовать одновременно режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и режим ТИХОЙ 
РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА нельзя. 
Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.

• Даже если режим ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА бóдет остановлен с 
помощью пóльта дистанционноãо óправления или выêлючателя ВКЛ/ВЫКЛ 
основноãо блоêа, на дисплее пóльта дистанционноãо óправления бóдет 
оставаться индиêация “ ”.

• Режим ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА не сможет понизить частотó или 
сêорость вентилятора, если частота и сêорость вентилятора óже достаточно низêие.
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Работа в режиме ЭКОНОМ
Работа в режиме ЭКОНОМ представляет собой фóнêцию, 
обеспечивающóю эффеêтивнóю работó при оãраничении 
маêсимальной потребляемой мощности. 
Этот режим полезен в слóчае работы êондиционера 
совместно с дрóãими отопительными приборами, чтобы не 
допóстить срабатывания автоматичесêоãо выêлючателя.

■ Для вêлючения режима 
ЭКОНОМ 

1. Нажмите êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.

■ Для отмены режима ЭКОНОМ

2. Нажмите êнопêó  еще раз.

• Индиêация “ ” исчезнет с ЖК-дисплея. 

• Диаãрамма представлена исêлючительно в пояснительных целях.
* Маêсимальный рабочий тоê и потребляемая мощность êондиционера во время 
работы в режиме ЭКОНОМ изменяются при подêлючении нарóжноãо блоêа.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания по режимó ЭКОНОМ

• Режим ЭКОНОМ можно óстановить тольêо при работающем блоêе. 
• Работа в режиме ЭКОНОМ представляет собой фóнêцию, обеспечивающóю эффеêтивнóю 
работó при оãраничении мощности, потребляемой нарóжным блоêом (рабочая частота).

• Работа в режиме ЭКОНОМ осóществляется во время работы в режимах АВТО, 
ОХЛАЖДЕНИЯ, СУШКИ и ОБОГРЕВА.

• Использовать одновременно режим ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ и режим ЭКОНОМ нельзя.
Приоритет отдается той фóнêции, êнопêа êоторой была нажата последней.

• Если óровень потребления энерãии óже является низêим, вêлючение режима 
ЭКОНОМ не приведет ê еãо снижению.
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Работа в режиме ТАЙМЕРА ВЫКЛ
Фóнêции таймера использóются для автоматичесêоãо вêлючения или 
выêлючения êондиционера на ночь или в óтренние часы. Можно 
пользоваться таêже êомбинацией операций ТАЙМЕР ВЫКЛ и ТАЙМЕР ВКЛ. 

■ Для использования режима ТАЙМЕРА ВЫКЛ
• Проверьте, правильно ли настроены часы. 
Если нет, óстановите на часах теêóщее время. (стр. 8.)

1. Нажмите êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и óстановêа времени.

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.

• Миãает индиêация “ ”. 

2. Нажимайте êнопêó  до тех пор, поêа не 

высветится необходимое значение времени.
• При êаждом нажатии одной из êнопоê óстанавливаемое время 
бóдет óвеличиваться или óменьшаться на 10 минóт. Удерживая 
однó из êнопоê, можно быстро изменять óстановêó.

3. Нажмите êнопêó  еще раз.
• Заãорается индиêатор ТАЙМЕРА. 

■ Для отмены режима ТАЙМЕР ВЫКЛ

4. Нажмите êнопêó  .

• Индиêация “ ” и óстановêа времени исчезнóт с ЖК-дисплея.

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и день недели.

• Индиêатор ТАЙМЕРА поãаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания по режимó ТАЙМЕРА

• При действии фóнêции ТАЙМЕРА теêóщее время не отображается.
• После настройêи ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ óстановêа времени сохраняется в памяти. Данная 

óстановêа в памяти бóдет отменена в слóчае замены батарееê пóльта дистанционноãо óправления.
• Если óправление блоêом осóществляется посредством ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ, 
фаêтичесêая продолжительность операции может отличаться от времени, 
заданноãо пользователем. (Маêсимóм – приблиз. на 10 минóт)

■ НОЧНОЙ режим
Если óстановлен режим ТАЙМЕРА ВЫКЛ, êондиционер автоматичесêи êорреêтирóет 
óстановêó температóры (повышает на 0,5°C в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, понижает на 2,0°C в 
режиме ОБОГРЕВА) для предотвращения избыточноãо охлаждения (обоãрева) по 
сравнению с êомфортным для сна óровнем.
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Работа в режиме ТАЙМЕРА ВКЛ

■ Для использования режима ТАЙМЕРА ВКЛ 
• Проверьте, правильно ли настроены часы. Если нет, 

óстановите на часах теêóщее время. (стр. 8.)

1. Нажмите êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и 
óстановêа времени.

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ”.

• Миãает индиêация “ ”. 

2. Нажимайте êнопêó  до тех пор, поêа не 

высветится необходимое значение времени.
• При êаждом нажатии êнопêи óстанавливаемое время óвеличивается на 

10 минóт. Удерживая однó из êнопоê, можно быстро изменять óстановêó.

3. Нажмите êнопêó  еще раз.
• Индиêатор ТАЙМЕРА заãорается.

■ Для отмены режима ТАЙМЕРА ВКЛ

4. Нажмите êнопêó  .

• Индиêация “ ” и óстановêа времени исчезнóт с 
ЖК-дисплея.

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и день недели.

• Индиêатор ТАЙМЕРА поãаснет.

■ Комбинированное использование фóнêций 
ТАЙМЕРА ВКЛ и ТАЙМЕРА ВЫКЛ

• Ниже приведен пример совместноãо использования двóх таймеров.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ В следóющих слóчаях выполните повторнóю óстановêó таймера.

• После óстановêи выêлючателя в выêлюченное положение.
• После сбоя в элеêтропитании.
• После замены батарееê в пóльте дистанционноãо óправления.

��������
���	
�� ����
� �����
����� ���������
������ ��� !�"!�#���$
 !� ����
������ �� !�"!�#���$
 !� %&���

'����$�!��
�$(��)"���!��

*
�$
(�
�+

04_RU_3P266959-4C.fm  Page 22  Wednesday, September 15, 2010  9:08 AM



23

Р
óс
с
êи
й

Работа в режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА
Для êаждоãо дня недели можно сохранять до 4 óстановоê по таймерó. Режим ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ТАЙМЕРА óдобен, если еãо настроить в соответствии с семейным распорядêом дня.

■ Использование в таêих слóчаях режима ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА
Ниже приведен пример óстановоê ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. 

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

8:00 10:00 19:00 21:00

27˚C 27˚C25˚C
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Работа в режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

■ Для использования режима 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА 

• Убедитесь в том, что день недели и время óстановлены. 
Если нет, óстановите день недели и время. (стр. 8.) 

1. Нажмите êнопêó  . 
• Бóдет отображаться день недели и номер 
резервирования теêóщеãо дня.

• В день может быть выполнено от 1 до 4 óстановоê.

2. Нажмите êнопêó , чтобы выбрать 

необходимый день недели и номер 
резервирования.
• Изменение дня недели и номера резервирования 

осóществляется при нажатии êнопêи . 

3. Нажмите êнопêó  .
• Устанавливается день недели и номер резервирования.

• Миãает индиêация “ ” и “ ”. 

4. Нажимайте êнопêó  для выбора нóжноãо режима.

• Нажатие êнопêи  поочередно изменяет óстановêó “ ” или “ ”. 

• В слóчае, если номер резервирования был óже óстановлен, выбор “холостоãо хода” 
óдаляет еãо.

• Если выбрано “холостой ход”, перейдите ê пóнêтó 9. 

5. Нажмите êнопêó  . 
• Бóдет óстановлен режим ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ.

• Индиêация “ ” и время миãают.

Режим óстановêи

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C
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6. Нажимайте êнопêó  для выбора 

нóжноãо режима.
• Время можно óстановить в диапазоне от 0:00 до 

23:50 с шаãом в 10 минóт. 
• Чтобы вернóться ê óстановêе режима ТАЙМЕРА 

ВКЛ/ВЫКЛ, нажмите êнопêó .

• При выборе óстановêи ТАЙМЕРА ВЫКЛ перейдите ê 
пóнêтó 9.

7. Нажмите êнопêó  . 
• Время бóдет óстановлено.

• Индиêация “ ” и температóра миãают. 

8. Нажимайте êнопêó  для выбора 

нóжной температóры.
• Температóрó можно задавать в диапазоне от 10°C 
до 32°C. 
Охлаждение: Блоê работает при температóре 18°C, 
даже если он настроен на работó в диапазоне от 10 
до 17°C. 
Обоãрев: Блоê работает при температóре 30°C, даже 
если он настроен на работó в диапазоне от 31 до 32°C.

• Для возврата ê óстановêе времени нажмите êнопêó 

.

• Заданная температóра отображается тольêо при вêлюченной óстановêе режима.

9. Нажмите êнопêó  . 
• Значение температóры бóдет óстановлено и осóществится переход ê следóющей 

óстановêе резервирования.
• Для тоãо, чтобы продолжить óстановêи, повторите процедóрó с пóнêта 4.

10. Для завершения óстановêи нажмите êнопêó  . 
• Направьте пóльт дистанционноãо óправления на внóтренний блоê и проверьте 
сиãнал подтверждения приема и миãание индиêатора РАБОТЫ.

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и режим работы 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА бóдет аêтивирован.

• Индиêатор ТАЙМЕРА заãорается. 
• Единожды выполненное резервирование может быть леãêо сêопировано и таêие же 

óстановêи моãóт использоваться для дрóãоãо дня недели. 
См. режим êопирования. (стр. 27.)

04_RU_3P266959-4C.fm  Page 25  Wednesday, September 15, 2010  9:08 AM



26

Работа в режиме 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечания по режимó ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

• Не забóдьте сначала óстановить часы на пóльте дистанционноãо óправления.
• В режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА óстанавливаются день недели, режим 
ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ, время и óстановêа температóры (тольêо для режима 
ТАЙМЕРА ВКЛ). Дрóãие óстановêи ТАЙМЕРА ВКЛ основываются на óстановêах, 
выполненных перед выбором режима.

• Режимы ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА и ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ не моãóт 
использоваться одновременно.
Режим ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ обладает предпочтением, если óстанавливается при 
аêтивном режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. 
Режим ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА перейдет в состояние ожидания, а индиêация 

“ ” исчезнет с ЖК-дисплея. 
Если привести в рабочее состояние режим ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ, автоматичесêи 
аêтивирóется режим ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА.

• Тольêо время и óстановêа температóры с еженедельным таймером посылаются 

при помощи êнопêи . 

Еженедельный таймер необходимо настраивать тольêо после предварительной 
óстановêи режима работы, мощности вентилятора и направления вентилятора.

• Отêлючение выêлючателя, сбой в элеêтропитании и дрóãие подобные ситóации 
приведóт ê неправильной работе часов, встроенных во внóтренний блоê. 
Выполните сброс часов. (стр. 8.)

• Кнопêó  можно использовать тольêо для óстановоê времени и 

температóры. 
Ее нельзя использовать для возврата ê номерó резервирования.
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• Выполненное резервирование можно сêопировать на 
дрóãой день недели. Бóдет сêопировано все 
резервирование выбранноãо дня недели. 

1. Нажмите êнопêó  .

2. Нажмите êнопêó  для 

подтверждения êопирования дня 
недели.

3. Нажмите êнопêó  для 
аêтивации режима êопирования.
• Бóдет сêопировано все резервирование 
выбранноãо дня недели.

4. Нажмите êнопêó  для выбора дня недели, в êоторый бóдет 

выполнено êопирование. 

Режим êопирования

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C

6:00 8:30 17:30 22:00

25˚C 27˚C
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Работа в режиме 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

5. Нажмите êнопêó  . 
• Резервирование бóдет сêопировано в выбранный 
день недели. Бóдет сêопировано все 
резервирование выбранноãо дня недели. 

• Чтобы продолжить êопирование настроеê в дрóãие 
дни недели, повторите пóнêты 4 и 5.

6. Для завершения óстановêи нажмите 

êнопêó  .

• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и 
режим работы ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА бóдет 
аêтивирован.

ПРИМЕЧАНИЕ 
■ Примечание по РЕЖИМУ КОПИРОВАНИЯ

• В режиме êопирования можно сêопировать все óстановêи резервирования дня недели. 
В слóчае резервирования изменений на êаêой-либо день недели в индивидóальном 
порядêе после êопирования содержимоãо резервирований на неделю, нажмите 

êнопêó  и измените óстановêи в пóнêтах режима óстановêи. (стр. 24.)
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■ Подтверждение резервирования 
• Резервирование можно подтвердить.

1. Нажмите êнопêó  .
• Бóдет поêазан день недели и номер 
резервирования теêóщеãо дня.

2. Нажмите êнопêó  для выбора дня недели 

и номер резервирования для подтверждения. 
• Для отображения подробной информации о 

резервировании нажмите êнопêó . 

• Для изменения подтвержденных 
зарезервированных óстановоê выберите номер 

резервирования и нажмите êнопêó . 

Данный режим переêлючается в режим óстановêи. 
Перейдите ê пóнêтó 4 режима óстановêи. (стр. 24.)

3. Нажмите êнопêó  для выхода из 
режима подтверждения.
• На ЖК-дисплее отобразится индиêация “ ” и режим 
работы ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА бóдет аêтивирован.

• Индиêатор ТАЙМЕРА заãорается. 

■ Для выêлючения режима ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

4. Нажмите êнопêó  во время отображения индиêации 

“ ” на ЖК-дисплее.
• Индиêация “ ” исчезнет с ЖК-дисплея.
• Индиêатор ТАЙМЕРА поãаснет.

• Для возобновления работы в режиме ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА нажмите êнопêó  еще раз.

• Если óстановêа, êоторая была сброшена êнопêой  снова аêтивизирована, 

бóдет использован режим последнеãо резервирования.

��������� �	
������
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Работа в режиме 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА

■ Для óдаления резервирований 

• См. режим óстановêи. (стр. 24.) 
При выборе нóжноãо режима в пóнêте 4 в режиме 
óстановêи выберите “холостой ход”. 
Резервирование бóдет óдалено.

• Данная фóнêция может использоваться для 
óдаления резервирований для êаждоãо дня недели.

• Ее можно использовать для подтверждения или 
óстановêи резервирования.

5. Нажмите êнопêó  .

6. Выберите день недели, подлежащий 

отмене с помощью êнопêи  .

7. Удерживайте нажатой êнопêó  в 
течение 5 сеêóнд.
• Бóдет óдалено все резервирование выбранноãо дня 
недели.

8. Удерживайте нажатой êнопêó  в течение 5 сеêóнд во 
время отображения индиêации нормальной работы. 
• Направьте пóльт дистанционноãо óправления на основной блоê и проверьте сиãнал 
подтверждения приема.

• Данная операция не эффеêтивна на индиêации óстановêи ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО 
ТАЙМЕРА.

• Все резервирования бóдóт óдалены.

Индивидóальное резервирование

Резервирования для êаждоãо дня недели

Все резервирования
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Примечание по мóльтисистеме
В данной системе один нарóжный блоê подêлючается ê 
несêольêим внóтренним блоêам. 

■ Выбор режима работы
1. Если фóнêция выбора приоритетноãо 

помещения присóтствóет, но 
неаêтивна, либо если она отсóтствóет.
В слóчае фóнêционирования более чем 1 
внóтреннеãо блоêа, приоритет бóдет отдан 
первомó вêлюченномó блоêó. 
В этом слóчае óстановите вêлюченные позже 
блоêи в тот же режим работы, что и первый блоê.
В противном слóчае они перейдóт в состояние 
ожидания, и бóдет миãать индиêатор РАБОТЫ: это не óêазывает на наличие 
неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

2. Если фóнêция выбора приоритетноãо помещения аêтивна.
См. “Выбор приоритетноãо помещения” на следóющей странице.

■ ТИХИЙ НОЧНОЙ режим 
(достóпен тольêо для работы в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ)
Для использования ТИХОГО НОЧНОГО режима требóется предварительное проãраммирование 
во время монтажа. Обратитесь за помощью ê своемó дилерó или продавцó.
Использование ТИХОГО НОЧНОГО режима позволяет снизить шóм работы нарóжноãо 
блоêа в ночное время, чтобы не доставлять неóдобств соседям.
• ТИХИЙ НОЧНОЙ режим вêлючается, êоãда температóра опóсêается не менее, чем на 

5°C ниже самой высоêой температóры в течение дня. Следовательно, если разность 
температóр составляет менее 5°C, данная фóнêция не бóдет вêлючена.

• Использование ТИХОГО НОЧНОГО режима незначительно снижает эффеêтивность 
охлаждения блоêа.

■ Примечания по режимó работы для мóльтисистемы
• Работа в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ, СУШКИ и ВЕНТИЛЯТОРА может быть использована одновременно.
• Во время  работы в режиме АВТО автоматичесêи выбирается работа в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЯ или режиме ОБОГРЕВА в зависимости от температóры в помещении.
Поэтомó работа в режиме АВТО достóпна при óсловии выбора таêоãо же режима 
работы, êаê для тоãо помещения, в êотором вêлючен первый блоê.

• Обычно приоритет отдается режимó работы в помещении, в êотором был вêлючен первый блоê, 
однаêо, следóющие ситóации представляют собой исêлючение, о чем необходимо помнить.
Если для первоãо помещения выбрана работа в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ, использование после 
этоãо работы в режиме ОБОГРЕВА в любом помещении приведет ê óстановêе в êачестве 
приоритетной работы в режиме ОБОГРЕВА. В этом слóчае êондиционер, работающий в 
режиме ВЕНТИЛЯЦИИ, перейдет в режим ожидания, и бóдет миãать индиêатор РАБОТЫ.

��������� � ��������� 	
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Примечание по мóльтисистеме
■ Работа в режиме ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА (стр. 19.)

1. Если фóнêция выбора приоритетноãо помещения присóтствóет, но неаêтивна, либо если она отсóтствóет.
При использовании фóнêции ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА в мóльтисистеме óстанавливайте режим ТИХОЙ 
РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА для всех внóтренних блоêов с помощью их пóльтов дистанционноãо óправления.
При отмене работы в режиме ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА выêлючите один из работающих внóтренних блоêов с помощью пóльта дистанционноãо óправления.
Однаêо для дрóãих помещений на пóльте дистанционноãо óправления сохраняется индиêация режима ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА.
Реêомендóется отêлючить все помещения с помощью пóльтов дистанционноãо óправления.

2. Если фóнêция выбора приоритетноãо помещения аêтивна.
См. “Выбор приоритетноãо помещения”.

■ Блоêировêа режима ОХЛАЖДЕНИЕ/ОБОГРЕВ 
(достóпна тольêо для моделей с тепловым насосом)
Для использования блоêировêи режима ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА требóется предварительное проãраммирование во время монтажа. 
Обратитесь за помощью ê своемó óполномоченномó дилерó. При использовании блоêировêи режима ОХЛАЖДЕНИЯ / ОБОГРЕВА блоê 
принóдительно óстанавливается на работó либо в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, либо в режиме ОБОГРЕВА. Использование данной фóнêции 
óдобно, если необходимо óстановить в один и тот же режим работы все внóтренние блоêи, подсоединенные ê мóльтисистеме.

ПРИМЕЧАНИЕ 

■ Выбор приоритетноãо помещения
Для выбора приоритетноãо помещения требóется предварительное проãраммирование во время монтажа. Обратитесь за помощью ê своемó дилерó или продавцó.
Помещение, назначенное в êачестве приоритетноãо, бóдет иметь приоритет в следóющих ситóациях;
1. Приоритет режима работы.

Хотя режим работы приоритетноãо помещения является приоритетным, пользователь может выбирать для дрóãих помещений различные режимы работы.
* В данных примерах помещение A является приоритетным помещением.
〈Пример〉
При выборе работы в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ в помещении A во время использования следóющих режимов в помещении B, C и D:

2. Приоритет при использовании режима ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ.
* В данных примерах помещение A является приоритетным помещением.
〈Пример〉
Работают все внóтренние блоêи в помещениях A, B, C и D. Если блоê в помещении A перейдет в режим 
ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ, производительность работы бóдет сêонцентрирована в помещении A. В этом 
слóчае эффеêтивность охлаждения (обоãрева) блоêов в помещениях B, C и D может немноãо óменьшиться.

3. Приоритет при использовании режима ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА.
* В данных примерах помещение A является приоритетным помещением.
〈Пример〉
Каê тольêо блоê в помещении A óстанавливается в ТИХИЙ режим работы, 
êондиционер начинает работать в режиме ТИХОЙ РАБОТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА.
Нет необходимости óстанавливать все работающие внóтренние блоêи в ТИХИЙ режим работы.

• Блоêировêа режима ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА может быть недостóпной совместно с выбором приоритетноãо помещения.

Режим работы в 
помещениях B, C и D

Состояние помещений B, C и D при фóнêционировании блоêа в 
помещении A во время работы в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ, СУШКА или ВЕНТИЛЯТОР Поддерживается теêóщий режим работы

ОБОГРЕВ
Данный блоê переводится в режим ожидания. Работа 
возобновляется, êоãда блоê в помещении A преêращает работó.

АВТО
Если данный блоê óстановлен на работó в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ, работа продолжается. 
В слóчае óстановêи на работó в режиме ОБОГРЕВА, он переходит в режим ожидания. 
Работа возобновляется, êоãда блоê в помещении A преêращает работó.
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ОСТОРОЖНОУход и очистêа

■ Внóтренний блоê, нарóжный блоê и пóльт дистанционноãо óправления 
1. Протирайте их сóхой мяãêой тêанью.

■ Передняя панель 
1. Отêройте переднюю панель.

• Возьмите переднюю панель за выстóпы панели 
с обеих сторон и отêройте ее.

2. Снимите переднюю панель. 
• Сдвиньте переднюю панель влево или вправо и 
потяните ее на себя.
Это позволит отсоединить вал вращения с одной стороны. 

• Аналоãичным образом отсоедините вал 
передней панели с дрóãой стороны.

3. Очистите переднюю панель.
• Протрите ее мяãêой тêанью, смоченной в воде.
• Допóсêается использование тольêо нейтральноãо моющеãо средства.
• Если для промывêи панели использóется вода, после промывêи 
вытрите ее сóхой мяãêой тêанью и просóшите в тени.

4. Приêрепите переднюю панель. 
• Совместите вал передней панели слева и 
справа с пазами и вставьте их до óпора.

• Медленно заêройте переднюю панель. 
(Надавите на панель с обеих сторон и по центрó.)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Перед началом чистêи óбедитесь, что работа 
завершена, и выêлючите выêлючатель.

Блоêи

• Не дотраãивайтесь до алюминиевых пластин внóтреннеãо блоêа. Приêосновение ê 
этим деталям может привести ê травме.

• При снятии или êреплении передней панели пользóйтесь прочной и óстойчивой 
подставêой и внимательно êонтролирóйте предпринимаемые действия.

• При снятии или êреплении передней панели надежно придерживайте панель рóêой для предотвращения ее падения.
• Для очистêи не использóйте водó с температóрой выше 40°C, бензин, êеросин, разбавитель, дрóãие летóчие 
масла, полировочные составы, щетêи с жестêой щетиной или êаêие-либо дрóãие подрóчные средства.

• После очистêи óбедитесь в том, что передняя панель плотно заêреплена. 

1) ��������
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Уход и очистêа
  

1. Вытяните нарóжó воздóшные 
фильтры. 
• Отêройте переднюю панель.
• Нажмите немноãо вверх выстóп в центре 

êаждоãо воздóшноãо фильтра, а затем потяните 
еãо вниз.

2. Снимите апатит-титановый 
фотоêаталитичесêий фильтр очистêи 
воздóха. 
• Возьмите êарêас за óãлóбления и расцепите 4 
лапêи.

3. Очистите или замените êаждый из 
фильтров. 

3-1 Воздóшный фильтр 
3-1-1 Промойте воздóшные фильтры 

водой или очистите их с помощью 
пылесоса.
• Если óдаление пыли затрóднено, 
промойте фильтры нейтральным 
моющим средством, разбавленным в 
теплой воде, а затем просóшите их в 
тени.

• Обязательно извлеêите апатит-
титановый фотоêаталитичесêий 
фильтр очистêи воздóха. 

• Реêомендóется выполнять очистêó воздóшных фильтров через êаждые 
2 недели.

Фильтры

2) �������� �
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3-2 Апатит-титановый фотоêаталитичесêий фильтр очистêи воздóха 
Апатит-титановый фотоêаталитичесêий фильтр очистêи воздóха можно 
восстановить пóтем еãо промывêи водой êаждые 6 месяцев. Реêомендóется 
производить еãо заменó êаждые 3 ãода.

[Техничесêое обслóживание]
3-2-1 Соберите пыль с помощью пылесоса и 

замочите в теплой воде или поливайте 
водой в течение приблизительно 10 - 15 
минóт при наличии сильноãо заãрязнения.
• Не снимайте фильтр с êарêаса при 
промывêе водой.

3-2-2 После промывêи встряхните для óдаления 
оставшейся воды и высóшите в тени.
• Таê êаê материалом является 
полиэстер, не сêрóчивайте фильтр 
при óдалении из неãо воды.

[Замена]
3-2-3 Снимите выстóпы на êарêасе 

фильтра и вставьте новый фильтр. 
• Не выбрасывайте êарêас фильтра. Использóйте 
повторно êарêас фильтра после замены апатит-
титановоãо фотоêаталитичесêоãо фильтра 
очистêи воздóха.

• Выбросьте старый фильтр в 
несãораемые отходы.

4. Установите на место воздóшный фильтр и 
апатит-титановый фотоêаталитичесêий фильтр 
очистêи воздóха и заêройте переднюю панель. 
• Вставьте лапêи фильтров за пазы передней 
панели. Медленно заêройте переднюю панель 
и нажмите на панель в 3 точêах. (По одной на 
êаждой боêовой стороне и одна посередине.)

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Работа с заãрязненными фильтрами: 

• Чтобы заêазать апатит-титановый фотоêаталитичесêий фильтр очистêи воздóха, 
обратитесь в сервисный центр, в êотором Вы приобрели êондиционер.

• Выбросьте старый фильтр в несãораемые отходы. 

�������

(1) невозможность дезодорирования воздóха. (2) невозможность очистêи воздóха.

(3) в резóльтате возниêает óхóдшение обоãрева или охлаждения. (4) возможное появление запаха.

Пóнêт № êомпонента

Апатит-титановые фотоêаталитичесêие фильтры очистêи воздóха
(без êарêаса) 1 набор 

KAF970A46
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Уход и очистêа
Проверить 

■ Перед длительным перерывом в эêсплóатации
1. В óдобное время óстановите режим тольêо ВЕНТИЛЯТОР на 

несêольêо часов для просóшêи óстройства изнóтри.

• Нажмите êнопêó  и выберите режим работы ВЕНТИЛЯТОР.

• Нажмите  и запóстите операцию.

2. После остановêи работы, отêлючите выêлючатель êомнатноãо êондиционера.

3. Очистите воздóшные фильтры и óстановите их на место.

4. Извлеêите батарейêи из пóльта дистанционноãо óправления.

ПРИМЕЧАНИЕ 

В определенных óсловиях эêсплóатации несêольêо сезонов работы моãóт привести ê заãрязнению внóтренних 
частей êондиционера, что вызывает óхóдшение фóнêционирования. Реêомендóется нарядó с реãóлярной очистêой 
óстройства самим пользователем привлеêать специалиста для периодичесêоãо техничесêоãо обслóживания. За 
помощью специалиста по техобслóживанию обратитесь в сервисный центр по местó приобретения êондиционера.
Затраты на техничесêое обслóживание оплачиваются пользователем.

Данное изделие содержит имеющие парниêовый эффеêт фторированные ãазы, на êоторые 
распространяется действие Киотсêоãо протоêола.
Марêа хладаãента:R410A

Величина ПГП (1) :1975
(1) ПГП = потенциал ãлобальноãо потепления
В соответствии с общеевропейсêим или местным заêонодательством может быть 
необходима периодичесêая проверêа на наличие óтечеê хладаãента. За более подробной 
информацией обращайтесь ê своемó местномó дилерó.

Убедитесь в том, что основание, подставêа и дрóãая арматóра нарóжноãо блоêа не 
повреждены и не содержат следов êоррозии.

Убедитесь в отсóтствии препятствий свободномó прохождению воздóха через 
воздóхозаборное отверстие и воздóховыпóсêное отверстие внóтреннеãо и нарóжноãо блоêов.

Проêонтролирóйте равномерность дренажноãо потоêа из дренажноãо шланãа при 
работе в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ или СУШКИ.
• Отсóтствие дренажных вод может свидетельствовать о вытеêании воды из 
внóтреннеãо блоêа. В этом слóчае преêратите работó и проêонсóльтирóйтесь в 
центре сервисноãо обслóживания.

• Если подêлючено несêольêо нарóжных блоêов, перед работой в режиме ВЕНТИЛЯТОРА óбедитесь 
в том, что в дрóãих помещениях не использóется работа в режиме ОБОГРЕВА. (стр. 31.)

Реêомендóется периодичесêое техничесêое обслóживание.

Важная информация об использóемом хладаãенте.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙПоисê и óстранение неисправностей
• Меры по поисêó и óстранению неисправностей делятся на следóющие два типа по способó óстранения. 
Предпримите соответствóющие меры в зависимости от возможной неисправности.

Не является неисправностью
• В данных слóчаях нет нарóшений в работе.
Это не препятствóет продолжению работы.

Проверить
• Перед вызовом специалиста по ремонтó, пожалóйста, продóблирóйте проверêó.

Створêи не начнóт поворачиваться сразó же.

• Кондиционер выполняет реãóлировêó положения 
створоê. Движение створоê сêоро начнется.

Работа в режиме ОБОГРЕВА 
внезапно преêращается, и слышен 
звóê, похожий на течение воды.

• Нарóжный блоê избавляется от наледи.
Работа в режиме ОБОГРЕВА начнется после тоãо, 
êаê наледь с нарóжноãо блоêа бóдет óдалена. 
Необходимо подождать оêоло 4 – 12 минóт.

Операция запóсêается с 
заметной задержêой.

■ При нажатии êнопêи “ON/OFF” 
всêоре после останова операции.

■ При повторном выборе режима. 

• Это имеет целью защитó êондиционера.
Необходимо подождать оêоло 3 минóт.

Работа внезапно прерывается. 
(Миãает индиêатор РАБОТА.)

• Не заãрязнены ли воздóшные фильтры?
Почистите воздóшные фильтры.

• Возможно наличие препятствий потоêó 
воздóха через воздóхозаборное отверстие 
или воздóховыпóсêное отверстие 
нарóжноãо и внóтреннеãо блоêов.

• Выêлючите охладитель и óберите все, что емó 
мешает. Затем снова вêлючите еãо и 
попытайтесь óправлять êондиционером с 
помощью пóльта дистанционноãо óправления. 
Если индиêатор бóдет продолжать миãать, 
обратитесь в сервисный центр, в êотором Вы 
приобрели êондиционер.

• Заданы ли одни и те же режимы работы для 
всех внóтренних блоêов, подêлюченных ê 
нарóжным блоêам в мóльтисистеме? 
Если это требование не выполнено, 
óстановите для всех внóтренних блоêов один 
и тот же режим работы и проêонтролирóйте 
возможное миãание индиêаторов. 
Кроме тоãо, если рабочим состоянием 
является режим АВТО, на мãновение 
óстановите для всех внóтренних блоêов 
режим ОХЛАЖДЕНИЕ или ОБОГРЕВ и 
заново проêонтролирóйте состояние 
индиêаторов. Если после выполнения 
óêазанных выше пóнêтов миãание 
индиêаторов преêращается, это означает 
отсóтствие неисправности. (стр. 31.)
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Из нарóжноãо блоêа вытеêает 
вода или выпóсêается пар.

■ Во время работы в режиме ОБОГРЕВА 

• Образовавшийся на нарóжном блоêе иней 
превращается в водó или пар в процессе 
размораживания êондиционера.

■ Во время работы в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЯ или СУШКИ 

• Содержащаяся в воздóхе влаãа 
êонденсирóется в водó на охлажденной 
поверхности трóб нарóжноãо блоêа и 
просачивается нарóжó.

Кондиционер не работает. 
(Не ãорит индиêатор РАБОТЫ.)

• Не óстановлен ли выêлючатель в 
выêлюченное положение или не 
переãорел ли предохранитель? 

• Нет ли перебоя в питании?

• Имеются ли батарейêи в пóльте 
дистанционноãо óправления? 

• Правильна ли óстановêа таймера?

Выпóсê потоêа ãорячеãо воздóха 
начинается не сразó после начала 
работы в режиме ОБОГРЕВА.

• Кондиционер проãревается. 
Необходимо подождать оêоло 1 – 4 минóт. 
(Система рассчитана на начальный 
выпóсê воздóха лишь по достижении 
определенной температóры.)

Слышен звóê.

■ Звóê, похожий на течение воды 

• Этот звóê возниêает из-за течения 
хладаãента внóтри êондиционера.

• Этот звóê отêачêи воды в êондиционере 
слышен, êоãда вода отêачивается из 
êондиционера во время операции 
охлаждения или сóшêи.

• Коãда работают внóтренние блоêи в 
дрóãих помещениях, хладаãент бóдет 
протеêать внóтри êондиционера даже в 
том слóчае, если он не работает.

■ Шипение 

• Этот звóê возниêает во время 
переêлючения потоêа хладаãента внóтри 
êондиционера.

■ Дребезжание

• Этот звóê возниêает, êоãда êондиционер 
немноãо расширяется или сжимается в 
резóльтате изменения температóры.

■ Свистящий звóê

• Этот звóê создается при протеêании 
хладаãента во время операции 
размораживания.

■ Щелчоê во время работы или 
перерыва в работе

• Данный звóê появляется во время 
работы êонтрольноãо êлапана 
хладаãента или элеêтричесêих деталей.

■ Хлопоê

• Этот звóê слышно изнóтри 
êондиционера, êоãда аêтивирóется 
вытяжной вентилятор в помещении с 
заêрытыми дверями. Отêройте оêно или 
выêлючите вытяжной вентилятор.
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Работа внезапно прерывается. 
(Индиêатор РАБОТЫ ãорит.)

• С целью защиты системы предóсмотрен 
останов êондиционера при внезапных 
сильных êолебаниях напряжения. 
Работа автоматичесêи возобновляется 
по истечении примерно 3 минóт.

От внóтреннеãо блоêа исходит 
тóман.

• Это происходит, если воздóх в 
помещении превращается в тóман под 
воздействием холодноãо потоêа воздóха 
во время работы в режиме 
ОХЛАЖДЕНИЯ.

• Это происходит потомó, что воздóх в 
помещении охлаждается 
теплообменниêом и появляется тóман 
во время фóнêции размораживания.

Недостаточный эффеêт 
охлаждения (обоãрева).

• Не заãрязнены ли воздóшные фильтры?

• Возможно наличие препятствий потоêó 
воздóха через воздóхозаборное отверстие 
или воздóховыпóсêное отверстие 
нарóжноãо и внóтреннеãо блоêов.

• Соответствóющая ли óстановêа 
температóры?

• Заêрыты ли оêна и двери? 

• Соответствóющая ли óстановêа сêорости и 
направления воздóшноãо потоêа?

Пóльт дистанционноãо 
óправления не работает 
надлежащим образом.

■ На дисплее не отображаются 
сиãналы пóльта дистанционноãо 
óправления. 

■ Низêая чóвствительность пóльта 
дистанционноãо óправления. 

■ Дисплей затемнен или имеет 
низêóю êонтрастность. 

■ Дисплей не реаãирóет на êоманды. 

• Батарейêи разряжаются и пóльт 
дистанционноãо óправления работает с 
перебоями. Замените все батарейêи на 
новые батарейêи размера AAA.LR03 
(щелочные). 
Подробные сведения приведены в 
разделе “Для óстановêи батарееê” 
данноãо рóêоводства. (стр. 7.)

Работа в режиме ОБОГРЕВА не 
может быть выбрана, 
несмотря на то, что данный 
блоê представляет собой 
модель с тепловым насосом.

• Передвиньте DIP-переêлючатель влево, 
êаê поêазано на рисóнêе, чтобы работó в 
режиме ОБОГРЕВА можно было выбрать 
с помощью êнопêи “MODE”. 

����������	
����
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Режим ТАЙМЕРА ВКЛ/ВЫКЛ не 
работает соãласно óстановêам.

• Проверьте, настроен ли ТАЙМЕР ВКЛ/
ВЫКЛ и ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР на 
одинаêовое время. 
Измените или отмените настройêи 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА. (стр. 23.)

От внóтреннеãо блоêа исходит 
запах.

• Это происходит при поãлощении блоêом 
имеющихся в помещении запахов от 
мебели, сиãарет и дрóãих предметов и 
испóсêании их вместе с потоêом 
воздóха. 
(В этом слóчае реêомендóется 
êвалифицированная промывêа 
внóтреннеãо блоêа. Обратитесь за 
помощью в сервисный центр по местó 
приобретения êондиционера.)

Вентилятор нарóжноãо блоêа 
вращается при неработающем 
êондиционере.

■ После останова работы

• Вентилятор нарóжноãо блоêа 
продолжает вращаться еще в течение 
60 сеêóнд для защиты системы.

■ При неработающем êондиционере 

• При очень высоêой температóре 
нарóжноãо воздóха вентилятор 
нарóжноãо блоêа начинает вращаться с 
целью защиты системы.

Во время работы нарóшается 
нормальное 
фóнêционирование.

• Нарóшение работы êондиционера может 
быть вызвано ãрозовыми разрядами или 
радиоволнами. Выêлючите 
выêлючатель, затем снова вêлючите еãо 
и попытайтесь óправлять 
êондиционером с помощью пóльта 
дистанционноãо óправления.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
■ При возниêновении аномальной ситóации (например, при появлении запаха ãари), 
преêратите работó и выêлючите выêлючатель.
Продолжение работы в аномальной ситóации может привести ê неисправностям, 
поражению элеêтричесêим тоêом или пожарó.
Обратитесь за помощью в сервисный центр по местó приобретения êондиционера.

■ Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать êондиционер.
Неправильное выполнение работы может привести ê поражению элеêтричесêим тоêом или возãоранию.
Обратитесь за помощью в сервисный центр по местó приобретения êондиционера.

При возниêновении любоãо из следóющих симптомов немедленно обратитесь в сервисный центр. 

Утилизация отходов
Ваше изделие и батарейêи, входящие в êомплеêтацию пóльта, помечены этим 
символом. Этот символ означает, что элеêтричесêие и элеêтронные изделия, а 
таêже батарейêи, не следóет смешивать с несортированным бытовым мóсором.
На батарейêах под óêазанным символом иноãда отпечатан химичесêий знаê, 
êоторый означает, что в батарейêах содержится тяжелый металл выше 
определенной êонцентрации. Встречающиеся химичесêие знаêи:

■ Pb:свинец (>0,004%)
Не пытайтесь демонтировать системó самостоятельно: демонтаж изделия, óдаление 
холодильноãо аãента, масла и дрóãих частей должны проводиться êвалифицированным 
специалистом в соответствии с местным и общеãосóдарственным заêонодательством.
Аãреãаты и отработанные батарейêи необходимо сдавать на специальнóю 
перерабатывающóю станцию для óтилизации, переработêи и вторичноãо использования.
Обеспечивая надлежащóю óтилизацию, вы способствóете предотвращению отрицательных 
последствий для оêрóжающей среды и здоровья людей.
За более подробной информацией обращайтесь ê монтажниêó или в местные êомпетентные 
орãаны.

Немедленно обратитесь в сервисный центр.

■ После сбоя в элеêтропитании
Кондиционер автоматичесêи возобновляет 
работó примерно через 3 минóты. Следóет 
подождать неêоторое время.

■ Грозовой разряд
Если поблизости действóют ãрозовые 
разряды с возможным поражающим 
эффеêтом, преêратите работó и 
óстановите выêлючатель в выêлюченное 
положение для защиты системы.
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Диаãностиêа неисправностей с помощью пóльта 
дистанционноãо óправления 
В сериях ARC452A в сеêциях дисплея температóры на 
основном блоêе отображаются соответствóющие êоды.

1. Если êнопêó  óдерживать нажатой в 
течение 5 сеêóнд, в сеêции индиêации 
температóры начнет миãать индиêация “ ”.

2. Несêольêо раз нажмите êнопêó , поêа 
не прозвóчит непрерывный звóêовой сиãнал. 
• Индиêация êода меняется соãласно приведенной 
ниже таблице и сопровождается длинным звóêовым 
сиãналом в êачестве óведомления.

ПРИМЕЧАНИЕ 

Диаãностиêа неисправностей.

КОД ЗНАЧЕНИЕ

СИСТЕМА

00 НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

UA НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА И НАРУЖНОГО БЛОКА

U0 НЕХВАТКА ХЛАДАГЕНТА

U2 ПОНИЖЕННОЕ ИЛИ ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ

U4 НАРУШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ (МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И НАРУЖНЫМ БЛОКАМИ)

ВНУТРЕННИЙ 
БЛОК

A1 ДЕФЕКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

A5 РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

A6 НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

C4 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА

C9 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА

НАРУЖНЫЙ 
БЛОК

EA ОШИБКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ-ОБОГРЕВА

E1 НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

E5 ПЕРЕГРУЗКА ПРИ ЗАПУСКЕ

E6 ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ КОМПРЕССОРА

E7 НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

E8 ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВХОДЕ

F3 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ

F6 РЕГУЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)

H0 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА

H6 ОСТАНОВ РАБОТЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА ОБНАРУЖЕНИЯ

H8 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА

H9 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА

J3 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ

J6 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА

L3 НЕИСПРАВНОСТЬ НАГРЕВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ

L4 ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕПЛООТВОДЕ ИНВЕРТОРНОЙ СХЕМЫ

L5 ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ НА ВЫХОДЕ

P4 НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООТВОДА ИНВЕРТОРНОЙ СХЕМЫ

1. Коротêий звóêовой сиãнал и 2 звóêовых сиãнала подряд óêазывают на несоответствие êодов.

2. Для отмены индиêации êода óдерживайте нажатой êнопêó  в течение 5 сеêóнд. Индиêация 
êода таêже самостоятельно отêлючится в том слóчае, если êнопêа не нажималась в течение 1 минóты.
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СВЕТОДИОД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА        серий 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, 5MKS

СВЕТОДИОД ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА        серий 2MXS, 2MKS 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Выêлючите питание, а затем снова вêлючите. Повторение светодиодной 
индиêации свидетельствóет о неисправности печатной платы нарóжноãо блоêа.

2. Индицированная диаãностиêа
∗ Применимы не êо всем слóчаям. За подробностями обратитесь ê рóêоводствó по
сервисномó обслóживанию.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

04_RU_3P266959-4C.fm  Page 44  Wednesday, September 15, 2010  9:08 AM



(1012) HT3P266959-4C M10B230

Two-dimensional bar code is a code 
for manufacturing.
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